
 
www.energie-wt.de 

 - 1 - 

 
Infoblatt zum Hausanschluss Wärmeleitungen  

‚An der Tongrube‘ 71554 Weissach im Tal 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns über Ihren Erwerb eines Baugrundstücks in der Fuchsklinge in Unterweissach. 
 
Für die Wärmeversorgung in Ihrem Gebäude, führt die Fa. Moser im Auftrag der Energiegemeinschaft 
die Hausanschlüsse mit den entsprechenden Wärmeleitungen aus. Damit es für alle Beteiligten 
reibungslos funktioniert, bitten wir Sie folgende Punkte unbedingt zu beachten. 
 
Punkt 1 
Bitte senden Sie der Fa. Moser die Daten der Wärmelast-Berechnung  für Ihre Gebäude unbedingt 
4 Wochen vor Beginn der Anschlussarbeiten schriftlich zu, damit die Auslegung der Wärmeversorgung 
rechtzeitig erfolgen kann.  
 
Punkt 2 
Damit die Materialien für den Hausanschluss rechtzeitig zur Verfügung stehen, muss der  
Bauunternehmer oder Bauleiter den Start der Erdarbeiten  2 Wochen vor dem Beginn 
Mitteilen der Fa. Moser mitteilen. Bei zu später Benachrichtigung können Verzögerungen nicht 
ausgeschlossen werden. 
Bei bestimmten Wetterbedingungen können keine Wärmeleitungen verlegt werden. 
Dies ist bei Dauerregen oder einen geringeren Außentemperatur von +5°C der Fall. 
Bei diesen Witterungen dürfen die Rohrleitungen nicht verarbeitet werden. 
 
Punkt 3 
Das Wärmenetz ist mit ca. 70° heißem Wasser gefüllt und in Betrieb, da die ersten Häuser bereits mit 
Wärme versorgt werden. 
Sollte es bei den Erd- oder Bauarbeiten zu einer Beschädigung der Wärmeleitungen kommen, 
und dabei das Wärmenetz leerlaufen, so entsteht ein großer Schaden, der auch die Wärmezentrale 
betreffen kann. Bitte weisen Sie die beteiligten Firmen unbedingt darauf hin, damit Schäden vermieden 
werden können. 
 
Punkt 4 
Die genaue Lage des Hausanschlusses und der Übergabestation muss vor dem Beginn der Arbeiten 
uns mitgeteilt werden. Wichtig ist, ob es einen Wandanschluss (Keller), oder einen Bodenanschluss  ( 
Bodenplatte) wird. 
Die Lage der Hauseinführung muss vom Bauunternehmer oder Bauleiter vor Ort markiert werden. 
Eine spätere Änderung ist nicht möglich. 
 
Punkt 5 
Die Lage des Hausanschlusses bestimmt die Länge der von der Grundstücksgrenze zum 
Anschlussraum (Technikraum) verlaufenden Wärmeleitung. Durch Ihren Baukostenzuschuss ist  für 
diese Leitung eine Länge 5 Meter bereits abgegolten. Jeden weiteren Meter werden wir entsprechend in 
Rechnung stellen. 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Herr Harald Moser 
Telefon 07191 908540 
Mail info@moser-bad-waerme.de 
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Moser Haustechnik GmbH  
Karl Ferdinand Braun Straße 4 
71522 Backnang 
 

 


